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INSTALLATIONSZEICHNUNGEN

1.	 SCOUT*, SMART EVO 1*, 

DRYTEK, EXPRESS 1

2.	 Becken

3.	 Schwimmer

4.	 Unterwasserpumpe mit Trockenlauf von 
Kontrolle cos-phi-Wert oder Mindeststrom*

1.	 SCOUT, SMART EVO 1, 

DRYTEK, EXPRESS 1

2.	 Druckwächter

3.	 Füllstandssonden

4.	 Unterwasserpumpe

1.	 SCOUT, SMART EVO 1, EXPRESS 1

2.	 Druckwächter

3.	 Füllstandssonden

4.	 Unterwasserpumpe

1.	 SCOUT x2, SMART EVO 2, EXPRESS 2

2.	 Kraftstofftank

3.	 Füllstand Anlauf 2. Motor

4.	 Füllstand Anlauf 1. Motor

5.	 Stopp-Füllstand 

6.	 Oberflächenpumpen
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1.	 SCOUT x2, SMART EVO 2, EXPRESS 2

2.	 Druckwächter

3.	 Schwimmer

4.	 Kraftstofftank

5.	 Oberflächenpumpen

1.	 EXPRESS 1, WASTEK 1

2.	 Füllstandssensor 4-20 mA

3.	 Oberflächenpumpe

1.	 DRAIN 2, SMART EVO 2

2.	 Ausschaltungsschwimmer

3.	 Schwimmer Anlauf 1. Pumpe

4.	 Schwimmer Anlauf 2. Pumpe

5.	 Alarmschwimmer

6.	 Tauchpumpen

1.	 EXPRESS 1

2.	 Druckwandler 4-20 mA

3.	 Pumpe mit Trockenlauf von Kontrolle cos-phi-Wert
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INSTALLATIONSZEICHNUNGEN

1.	 WASTEK 1

2.	 Luftdruck-Füllstandssensor (1 m)

3.	 Oberflächenpumpe

1.	 SMART EVO 1, EXPRESS 1, SCOUT

2.	 Kraftstofftank

3.	 Füllstandssonden

4.	 Schwimmer 

5.	 Tauchpumpe

1.	 DRAIN 1, SMART EVO 1

2.	 Ausschaltungsschwimmer

3.	 Anlaufschwimmer

4.	 Alarmschwimmer

5.	 Tauchpumpe

1.	 SMART EVO 1, EXPRESS 1, SCOUT

2.	 Kraftstofftank

3.	 Füllstandssonden

4.	 Schwimmer 

5.	 Oberflächenpumpe
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1.	 SMART EVO 1, EXPRESS 1

2.	 Druckwächter

3.	 Schwimmer

4.	 Oberflächenpumpe

1.	 SCOUT

2.	 Flusswächter

3.	 Schwimmer

4.	 Oberflächenpumpe


